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Era MEA 2015 merupakan tantangan bagi seluruh stakeholder termasuk didalamnya Usaha Kecil Menengah (UKM) 
untuk berbenah dan harus mampu merubah tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan daya saing, tidak hanya 
terbatas pada keunggulan produk dan teknologi melainkan juga pada mental dan budaya bekerja serta berinteraksi dengan 
sesama masyarakat ASEAN.   
Produk yang memiliki keunggulan bersaing bisa dicapai melalui upaya kolektif selain faktor teknologi produksi dan 
beberapa aspek lain yang mendukungnya, termasuk aspek manajemen, kreativitas dan inovasi, informasi, energi, material, 
distribusi dan supply chain, disamping itu juga perlu memperhatikan aspek green technology, environment dan sustainable. 
Berkaitan dengan upaya merubah tantangan menjadi peluang menyongsong MEA 2015 maka salah satu hal yang 
perlu dilakukan adalah interaksi keilmuan serta publikasi dengan bidang ilmu terkait yang diharapkan bisa diakomodasi 
dalam seminar nasional ITN 2015 ini. Seminar ini diharapkan menjadi  wahana untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi 
berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada aspek teknologi yang diaplikasikan pada 
dunia industri dan teknologi pembangunan dalam upaya meningkatan daya saing teknologi nasional menyongsong MEA 
2015. 
Seminar Nasional Teknologi (SENATEK) 2015  dengan tema Peningkatan Daya Saing Teknologi Nasional 
Menyongsong MEA 2015, yang meliputi topik : 
 
Topik A : INOVASI DAN APLIKASI TEKNOLOGI DI INDUSTRI 
1. Teknologi Industri Kreatif (Creative of Industrial Technology) 
2. Teknologi Ramah Lingkungan (Green Technology) 
3.  Manajemen Teknologi (Management of Technology) 
4. Teknologi Informasi (Information Technology) 
5. Teknologi Bahan (Material Technology) 
6. Teknologi Terbarukan (Renewable Technology) 
7. Teknologi dan Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management and Technology) 
8. Manajemen Produksi dan Manajemen Produktifitas (Production Technology dan Productivity Management). 
 
Topik B : INOVASI DAN APLIKASI TEKNOLOGI PEMBANGUNAN 
1. Teknologi Sumber Daya Air dan Lingkungan (Water Resource and Environmental Technology). 
2. Bangunan Ramah Lingkungan dan Pengembangan Berkelanjutan (Green Building and Sustainable Development). 
3. Wilayah Pusat Bisnis (Business Centre Area). 
4. Kreatif dan Inovatif Material Bangunan (Creative/Inovative of Material Building). 
5. Perencanaan dan Kreatif Kawasan Wisata (Planning and Creative Tourism Area). 
6. Teknologi Pemetaan (Mapping Technology). 
 
Panitia Seminar Nasional Teknologi (SENATEK) 2015 mengucapkan terimakasih, kepada para pemakalah dan semua 
pihak yang telah mendukung terlaksananya seminar ini. Panitia mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki 
terlaksananya seminar yang akan datang. 
Malang, 17 Januari 2015 
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Penelitian ini mengembangkan model baru untuk meningkatkan kinerja sistem tenaga listrik 
berdasarkan  stabilitas sistem  yakni:  indeks stabilitas tegangan dan faktor stabilitas saluran, serta 
keamanan sistem berdasarkan pada marjin tegangan bus dan batas thermal saluran transmisi.  Model ini 
dianalisis dan dievaluasi pada sistem uji standard akibat  pembangkitan baru yang dapat berupa energi 
baru terbarukan terinterkoneksi ke dalam sistem grid dalam mengantisipasi peningkatan pembebanan 
sistem. Untuk menjamin stabilitas dan keamanan sistem akibat interkoneksi pembangkit baru yang 
dapat berupa energi baru terbarukan tersebut dilakukan dengan penempatan optimal salah satu tipe 
piranti kendali canggih, yaitu Shunt FACTS (Flexible AC Transmission Systems) Controler,  yaitu Static 
VAr Compensator atau yang dikenal dengan SVC. Piranti pengendali yang mampu menginjeksi dan 
menyerap daya reaktif  tersebut dimodelkan dan selanjutnya  digabungkan dalam analisis aliran daya 
Newton Raphson. Efektifitas metodologi yang dikembangkan  ini telah berhasil diuji pada sistem uji 
standard IEEE 14-bus dengan menginterkoneksikan pembangkit baru ke dalam  sistem uji tersebut. 
 




This study developed a new model of improving the performance of the power system based on the 
stability of the system: voltage stability index and line stability factor, as well as security systems based on 
the bus voltage and thermal limits of the transmission line margins. The model has been analyzed and 
evaluated on standard test system due to interconnection of the new generation (renewable energy) to the 
grid in anticipation of an increase of the system loadability. To ensure the stability and security of the 
system due to the interconnection of the new generation is done with the optimal placement of one type of 
advanced control devices, namely Shunt FACTS (Flexible AC Transmission Systems) controller, Static Var 
Compensator, known as SVC. The control device that is capable of injecting and absorbing reactive power is 
modeled and subsequently incorporated in Newton Raphson power flow analysis. Effectiveness of the 
developed methodology has been successfully tested on a test system IEEE 14-bus standard with a new 
generation interconnect into the test system. 
 




Dalam beberapa dekade terakhir, sistem tenaga listrik menghadapi tantangan baru sebagai akibat 
dampak deregulasi dan restrukturisasi pasar listrik (Cai & Erlich, 2004). Seiring dengan deregulasi 
tersebut, beban listrik terus meningkat sehingga perlu adanya penambahan pembangkit baru ke dalam 
jaringan sistem tenaga listrik (grid) untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan beban konsumen. Hal 
ini mengakibatkan jaringan transmisi menyalurkan beban listrik mendekati batas termalnya.  
Kondisi ini tentu menarik pengeloala/unilitas sistem tenaga listrik dalam hal ini PT PLN untuk 
menemukan cara yang tepat yang memungkinkan penyaluran daya listrik dengan ke konsumen lebih 
efisien dengan cara melakukan pengendalian aliran daya listrik (Lu & Li, 2008). Banyak teknologi 
terbaru dikembangkan dalam sistem tenaga listrik, yang membuat utilitas mampu mengendalikan aliran 
daya dalam mengantisipasi peningkatan pembeban daya listrik, batas therma saluran transmisi, 
stabilitas sistem transmisi, dan meningkatkan keamanan sistem transmisi (N. G. Hingorani, 2000). 
Selain itu, berbagai perangkat kendali modern telah dikembangkan dan digunakan untuk 
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memaksimalkan kemampuan mentransfer daya sekaligus meminimalkan kerugian daya sistem 
ransmisi, yang mengarah kepada pemanfaatan efisien dan meningkatkan performasi sistem tenaga yang 
ada (I. Made Wartana & Ni Putu Agustini, 2011).  
Jika dibandingkan dengan strategi pengendalian korektif, seperti penjadwalan pembangkit dan 
pemutusan beban, pemanfaatan system kendali modern seperti piranti FACTS (Flexible AC Trasmission 
system) di masa depan merupakan alternatif yang lebih ekonomis dalam upaya menurunkan biaya 
operasional dan biaya investasi pengembangan sistem jaringan baru, walaupun biaya perangkat ini 
masih relatif mahal dan sistem pengoperasiannya termasuk rumit (Shaheen, Rashed, & Cheng, 2007), 
(Saravanan, Slochanal, Venkatesh, & Abraham, 2007). 
Untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan listrik yang terus meningkat tersebut, serta secara 
perlahan mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari luar pulau, maka pengoperasian pembangkit 
baru mutlak dilakukan. Pengoperasian pembangkait baru tersebut tidaklah cukup tanpa dibarengi 
dengan perluasan sistem seperti penambahan Gardu Induk (GI) baru. Peningkatan kebutuhan akan 
energi listrik bukan saja akan mengakibatkan penambahan pembangkit listrik baru tetapi juga berakibat 
pada penambahan GI baru seperti (Mataram, 2010). Pengoperasian pembangkit dan GI ini akan 
memberikan pengaruh pada performasi sistem grid yang direpresentasikan pada reduksi profil tegangan 
dan rugi daya sistem grid tersebut. Agar pengoperasian pembangkit dan penambahan GI baru tersebut 
mampu mensuplai kenaikan beban listrik yang terjadi untuk beberapa tahun ke depan dengan 
kontinuitas dan dan keandalan yang baik maka perlu dianalisis dan dievaluasi stabilitas dan keamanan 
sistem grid tersebut.  
Penelitian ini menerapkan salah satu metode baru berdasarkan teknik optimasi evolusi yang dikenal 
dengan nama Particle Swarm Optimization (PSO) dalam menganalisis dan mengevaluasi stabilitas dan 
keamanan sistem tenaga listrik pada kondisi pembebanan maksimal sistem dengan beroperasinya 
pembangkitan baru yang dapat berupa energi baru terbarukan (renewable energy).  Hal ini dilakukan 
dengan penempatan optimal salah satu Shunt FACTS Controller yaitu SVC pada sistem uji standard 
IEEE 14-bus (Milano, 2005a),(Zimmerman, Murillo, x, nchez, & Thomas, 2011) sehingga 
penambahan pembangkit baru ke dalam sistem grid tersebut tetap menjamin sistem dalam margin 
stabilitasnya yang terdiri dari: indeks stabilitas tegangan (IST) dan faktor stabilitas saluran (FSS) serta 
menjaga keamanan sistem berdasarkan batas-batas tegangan bus dan kapasitas thermal penyaluran 
daya pada batas yang diijinkan.  Disamping itu untuk menghindari kenaikan rugi saluran yang 
berlebihan akibat kenaikan pembebanan sistem, maka program yang dikembangkan ini juga akan 
sekaligus meminimalkan rugi daya aktif saluran ketika terinterkonksinya pembangkit baru tersebut ke 
dalam grid esehingga performasi sistem dapat ditingkatkan. 
   
Metode Penelitian 
 
Analisis Aliran Daya Newton Raphson 
 
Secara matematis persamaan aliran daya dapat diselesaikan dengan menggunakan koordinat 
rectangular, koordinat polar atau bentuk hybrid. Dalam pembahasan koordinat polar (Alsac & Stott, 
















)sin(                  (2) 
Persamaan (1) dan (2) di atas menghasilkan suatu kumpulan persamaan yang tidak linier untuk 
setiap simpul sistem tenaga listrik. Untuk mengetahui magnitude tegangan ( V ) dan sudut fasa ( ) di 
setiap simpul dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan di atas yang dilinierkan dengan 

















                                (3) 
dengan: 
P : Selisih injeksi netto daya aktif dengan jumlah aliran daya aktif tiap saluran yang menghubungkan 
simpul dengan V   yang didapat dari perhitungan iterasi ke-k. 
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Q : Selisih injeksi netto daya reaktif dengan jumlah aliran daya reaktif tiap saluran yang 
menghubungkan simpul dengan V   yang didapat dari perhitungan iterasi ke-k. 
 : Vektor koreksi sudut fasa tegangan 
V : Vektor koreksi magnitude tegangan 
H, L, M, N merupakan elemen-elemen off-diagonal dan diagonal dari submatrik Jacobian yang dibentuk 
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Untuk menghitung selisih daya, maka mula-mula ditentukan harga awal tegangan simpul dan 
sudut fasanya, kemudian daya aktif dan reaktif dihitung dengan menggunakan persamaan (1) dan (2). 
Selisih daya antara daya yang telah ditentukan dengan daya hasil perhitungan ini merupakan perubahan 
daya yang terjadi pada simpul. Magnitude tegangan dan sudut fasa yang diasumsikan ( V ) dan ( ) serta 
selisih daya yang dihitung ( P dan Q ) digunakan untuk memperoleh elemen-elemen matrik Jacobian. 
Persamaan (5) diselesaikan untuk menghitung vektor koreksi magnitude tegangan ( V ) dan sudut fasa 
tegangan (  ) yang baru sehingga diperoleh harga magnitude tegangan dan sudut fasa yang baru (Alsac 










δ   δ   
V   V  V
                                 (5) 
Proses perhitungan akan berulang sampai selisih daya aktif dan reaktif antara yang dijadwalkan 
dan dihitung, yaitu P dan Q untuk semua simpul mendeklati nilai toleransi atau proses perhitungan 
iterasi mencapai konvergen.    
 
Pemodelan Piranti Kendali Shunt FACTS. 
Variabel dan parameter saluran transmisi diantaranya: reaktansi saluran, besaran tegangan dan 
sudut fasa dapat dikonrol dengan cara yang cepat dan efektif menggunakan piranti FACTS (Flexible AC 
Transmission System). Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan FACTS tersebut 
diantaranya meningkatkan stabilitas sistem jaringan listrik seperti stabilitas transient, stabilitas sinyal 
kecil dan juga dapat meningkatkan keandalan sistem tenaga (Cai, Erlich, & Stamtsis, 2004). Disamping 
itu memaksimalkan pembebanan sistem juga dapat dilakukan dengan penempatan optimal dan  
pengaturan parameter dari piranti pengandali FACTS ini. Namun demikian pengendali aliran daya 
merupakan fungsi utama dari FACTS tersebut (Lu, Li, Jiang, & Wu, 2008).  
Static Var Compensator (SVC) merupakan salah satu tipe dari pengendali FACTS Shunt yang 
banyak digunakan pada sistem kelistrikan modern di beberapa belahan dunia. Piranti kendali  SVC ini 
dihubungkan secara parallel (Shunt) dengan bus beban umtuk mengkompensasi reaktansi indukktif pada 
bus tersebut sebagaimana ditunjukkan persamaan (6). Dalam penelitian ini SVC dimodelkan sebagai  
injeksi daya reaktif ideal pada bus i sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 (N. Hingorani & Gyugyi, 
1999). 
SVCi QQ                                             (6) 
Pemodelan tersebut dilengkapi dengan persamaan aljabar yang mengekpresikan injeksi daya reaktif 
pada node SVC tersebut seperti ditunjukkan persamaan (7) (Milano, 2005b). 
2
 SVC VbQ SVC                                           (7) 
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Gambar 1. Pemodelan piranti kendali SVC 
Stabilitas dan Keamanan daya sistem 
Indeks  stabilitas tegangan 
Indeks stabilitas tegangan atau yang dapat disingkat dengan IST dikembangkan oleh (Musirin & 
Abdul Rahman, 2002) dan digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin pembebanan sistem tiap bus 
aman. IST adalah perangkat yang digunakan untuk menunjukkan kondisi stabilitas tegangan yang 







4                                           (8) 
dengan, Z adalah impedansi saluran, X adalah reaktansi saluran, Q, adalah daya reaktif pada sisi terima, 
dan Vi adalah tegangan pada sisi kirim. 
Saluran yang menunjukkan IST mendekat inilai 1,00 berarti bahwa saluran tersebut mendekati titik 
ketidakstabilan. Jika IST melampaui 1,00, berarti salah satu bus yang terhubung dengan saluran 
tersebut akan mengalami penurunan tegangan tiba-tiba yang menyebabkan runtuhnya sistem. Indeks 
IST digunakan pada sistem kendali tenaga listrik untuk menjamin bahwa tidak akan ada bus jatuh 
akibat pembebanan lebih. 
 
Faktor stabilitas saluran 
Indeks stabilitas sitem juga dijamin oleh faktor stabilitas saluran yang dapat disingkat  dengan 
istilah FSS yang diusulkan oleh A Mohamedetal (Suganyadevia & Babulal, 2009). Formulasi dimulai 
















4                                          (9) 
dengan, X adalah reaktansi saluran, Vi adalah tegangan sisi kirim, Pi adalah daya nyata pada sisi kirim 
dan Q adalah daya pada sisi terima. FSS harus dijaga kurang dari 1,00 untuk mempertahankan sistem 
yang stabil. FSS menjamin system sehingga tidak ada saluran melampaui batas atas kemampuan 
pengiriman daya saluran dalam segala kondisi pembebanan grid. 
  
Optimasi pembeban daya sistem 
Pengendali FACTS ditempatkan pada jaringan tenaga listrik dalam upaya meningkatkan 
pembebanan sistem, dan pada saat yang sama untuk mencegah terjadinya pembebanan lebih pada 
saluran dan pelanggaran tegangan pada bus sistem. Fungsi obyektif berdasarkan pengukuran indeks 
pembebanan lebih dan keamanan sistem dalam hal ini tingkat tegangan dan pembebanan cabang. 
Formulasi matematika untuk peningkatan pembebanan lebih sistem dirumuskan dalam (80 dan (9) 
berikut (Nagalakshmi & Kamaraj, 2011): 
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0),,(






ts                                  (11) 
dengan, x dan u menunjukkan variabel dependen dan variabel kontrol,  adalah faktor pembebanan 
lebih dalam %, g(x,u,) adalah seperangkat kendala persamaan nonlinier (persama analiran daya) dengan 
faktor pembebanan lebih, dan h (x,u) adalah himpunan kendala ketimpangan nonlinier. Vektor x terdiri 
dari pembangkit listrik reaktif, daya slackbus, tegangan dari semua bus beban. Vektor u terdiri dari 
tegangan semua bus generator, pembangkit listrik nyata, arus saluran transmisi, faktor pembebanan 
lebih, lokasi optimal FACTS Controler dan pengaturan optimal dengan memenuhi kendala keamanan 
sistem sebagai berikut (Rashed & Shaheen, 2007): 
 SENATEK 2015 | Malang, 17 Januari 2015 337 
 
SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI 2015 
Institut Teknologi Nasional Malang 











                                                       (12) 
dengan, VL adalah faktor pelanggaran batas termal dan bus, OLLi dan BVVj masing-masing merupakan 
faktor pembebanan lebih saluran dan faktor pelanggaran tegangan bus, sebagimana diuraikan dalam (14) 
dan (15); Nl dan Nb masing-masing adalah jumlah total saluran transmisi dan bus. Sedangakan ǌi adalah 
parameter beban dari sistem, untuk mencari jumlah maksimum jaringan yang mampu memasok daya  
dalam margin keamanan sistem. 
Parameter beban ,  dalam (10) didefinisikan sebagai fungsi dari faktor beban ǌf : 
],1[      ]exp[ maxmax ffff                (13) 
dengan,   adalah koefisien untuk menyesuaikan kemiringan fungsi, dan merupakan batas maksimal ǌf. 
Factor beban ǌf,  mencerminkan variasi daya beban Pi  dan Qi, yang didefinisikan sebagai (Lu & Li, 2008): 
bNmiffi PP ,.....,1)(                                          (14) 
bNmiffi QQ ,.....,1)(                                              (15) 
dengan, m adalah jumlah bus generator. ǌf=1 menunjukkan beban kasus dasar. Indek-indek keadaan 
keamanan sistem terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, OLLi, berkaitan dengan pembebanan saluran 
dan  pelanggaran pembebanan lebih dalam saluran. Nilai OLLi sama dengan 1 jika pembebanan saluran 
cabang kurang dari rating. OLLi meningkat secara alogarithmik (logaritma yang sebenarnya) dengan 
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OLL                                    (16) 
dengan, Pik merupakan aliran daya nyata antara bus i dan k dan batas termal untuk batas antara bus i 
dan k masing-masing adalah koefisien yang digunakan untuk menyesuaikan kemiringan fungsi 
eksponensial. 
Pada BVVk bagian kedua dalam (10) menyangkut level tegangan untuk setiap bus dari jaringan listrik. Nilai 





otherwise    ;  1exp




BVV                                (17) 
dengan, BVVk adalah faktor pelanggaran tegangan bus di bus k dan merupakan koefisien yang digunakan untuk 
mengatur kemiringan fungsi eksponensial dalam persamaan di atas. Persamaan (15) menunjukkan bahwa besaran 
tegangan yang sesuai adalah mendekati 1 pu. Serupa dengan OLLi, nilai BVVk adalah sama dengan 1 jika tingkat 
tegangan jatuh antara batas tegangan minimal dan maksimal. Di luar jangkauan, BVVk meningkat secara 
eksponensial sesuai variasi tegangan. 
 
Minimisasi rugi-rugi daya aktif saluran transmisi 
Fungsi tujuan ini adalah untuk meminimalkan kerugian daya aktif (Ploss) di jalur transmisi yang 









2 (cos2)( ux,                                          (18) 
dengan, Nl adalah jumlah jalur transmisi; gn adalah konduktansi dari n saluran; Vi δi dan Vk δk masing-


























                                      (20) 
dengan, Nb adalah jumlah bus dalam sistem. 
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Kendala Ketidaksamaan 
 
Kendala ketidaksamaan h(x,u) adalah batas variabel control dan variabel keadaan. Daya  nyata generator 
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                                                   (21) 
Kendala pembebanan transmisi Pik direpresentasikan sebagai: 
likik NikPP ,.......,1      ;
max                                       (22) 
Pada ǌf load factor dibatasi oleh batas-batasnya sebagai: 
lf f
max1                                                                             (23) 
 
Particle Swarm Optimization (PSO) 
PSO adalah teknik optimasi stokastik heuristik yang relatif baru dan diperkenalkan oleh Eberhart 
dan Kennedy (Kennedy & Eberhart, 1995 ). Hal ini didasarkan pada gerakan dan kecerdasan ribuan 
serangga atau ternak burung dan kelompok-kelompok sejenis. Dalam sistem PSO, kelompok ini adalah 
sebuah komunitas terdiri dari semua partikel terbang bergerak di dalam ruang multi dimensi. Sementara 
dalam penerbangannya, setiap partikel memodifikasi posisinya menurut pengalaman sendiri, serta 
pengalaman partikel tetangga, sampai menemukan sebuah titik relatif statis atau sampai melampaui 
batas-komputasi nya. 
Setiap partikel dalam ruang pencarian didefinisikan dengan unsur-unsur berikut (Birge, 2003) 
dengan 
k
ix : adalah nilai dari partikel i pada generasi k. Pembaruan partikel dalam ruang pencarian 
didefinisikan dengan (25); bestp adalah nilai terbaik ditemukan olehpartikeli sampai generasik; 
k
iv adalah kecepatan partikel  pada k generasi. Pembaruan kecepatan selama prosedur pencarian yang 
disajikan oleh (24); bestg  adalah partikel terbaik yang ditemukan dalam kelompok sampai generasi k. 
11  kivkixkiv                                                                                   (24)  kixbestgrandckixibestprandckivkixkix   22111                                       (25) 
dengan: 
ω: fungsi bobot, 
cj : factor bobot, 
randi : angka acak antara 0 and 1, 
pbesti: pbest dari partikel i, 
gbest: gbest dari group. 







                                                                         (26) 
dengan:  
ωmax: bobot awal, 
ωmin: bobot akhir, 
itermax: jumlah iterasi maksimal, 
iter: jumlah iterasi sekarang. 
 
Perhitungan fungsi fitness. 
Metodologi penyelesaian masalah dilakukan penelitian ini  dengan langkah-langkah sebagai briekut : 
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Masalah optimasi pembeban sistem dan meminimalkan rugi daya dirubah menjadi masalah 
optimasi tanpa kendala dengan menggunakan faktor penalti (FP) seperti yang diberikan dalam (25). 
Dengan demikian persamaan ini menjadi fungsi fitness dalam teknik PSO: 
1 fitness Fungsi 2211  VLFPFF                (27) 
Persamaan (27) terdiri dari tiga suku persamaan. Suku pertama adalah fungsi tujuan untuk 
memaksimalkan pembebanan sistem sebagaimana ditunjukkan persamaan (10), suku kedua merupakan 
fungsi tujuan kedua untuk meminimalkan rugi-rugi daya saluran transmisi seperti ditunjukkan 
persamaan (18). Sedangkan suku terakhir, merupakan kendala pelanggaran keamanan sistem sesuai 
persamaan (12) yang dikalikan dengan PF untuk menghitung fungsi fitness yang diberikan oleh (27) 
untuk setiap partikel. Ǎi adalah koefisien pembobotan yang digunakan untuk menyesuaikan kemiringan 
PSO. Untuk setiap partikel, data-data saluran dan bus diperbarui sesuai kenaikan pembebanan sistem. 
Metode aliran daya NR dijalankan untuk mendapatkan tegangan pada setiap bus dan aliran daya 
saluran. Dengan hasil ini, nilai VL untuk setiap partikel diperoleh dengan menggunakan (12) dan fungsi 
fitness dari setiap partikel dihitung dengan menggunakan (27). Partikel yang memberikan nilai 
maksimum untuk fungsi fitness dalam populasi dianggap sebagai partikel gbest. 
Kecepatan dan posisi baru setiap partikel dihitung masing-masing dengan menggunakan persamaan 
(25) dan (24). Prosedur ini diulang sampai jumlah maksimum iterasi tercapai sehingga nilai VL dan 
semua kendala stabilitas seperti yang ditunjukkan pada (8) dan (9) untuk partikel gbest diperiksa. Jika 
nilainya sama dengan 1, kemudian dengan menggunakan partikel gbest, nilai saat ini dari pembebanan 
sistem dapat dipenuhi tanpa terjadi pelanggaran pada aliran daya saluran, kendala batas tegangan bus 
dan semua kendala stabilitas dalam batas yang diijinkan. Partikel gbest disimpan bersama-sama dengan 
pembebanan sistem dan rugi-rugi daya saluran. Kemudian pembebanan sistem meningkat lagi ketika 
algoritma PSO dijalankan. Jika nilai VL untuk partikel gbest tidak sama dengan 1 maka partikel gbest tidak 
dapat memenuhi pembebanan sistem saat ini dan partikel gbest dengan VL = 1 yang diperoleh dalam 
langkah sebelumnya dianggap sebagai pengaturan optimal terbaik. Pembebanan sistem yang sesuai 
dengan partikel gbest dianggap sebagai pembebanan sistem maksimal. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Data dan Metode Simulasi 
Untuk menguji keberhasilan program dalam menyelesaikan masalah optimasi yang dikembangkan 
dalam penelitian ini,  simulasi program telah dilakukan dengan menyelesaikan bersoalan dua fungsi 
objektif secara simultan yaitu memaksimalkan pembebanan sistem (Max PS) sekaligus meminimalkan 
rugi-rugi daya aktif (Min Ploss) saluran transmisi.  Hal ini dilakukan dengan penempatan optimal piranti 
kendali SVC untuk sistem uji standar IEEE 14-bus (Zimmerman, et al., 2011) baik pada kondisi base 
case (Kasus-1), maupun setelah interkoneksi pembangkit baru yang ditentukan besarnya yaitu 10,MVA, 
13.8 Volt, ke dalam grid (Kasus-2). Piranti kendali SVC yang digunakan dalam pengujian sistem tersebut, 
dimodelkan menggunakan toolbox analisis sistem tenaga (PSAT) (Milano, 2005a).  Parameter PSO 
untuk semua kasus  ini disajikan dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Parameter PSO 
c1,c2 ωmax ωmin Jumlah Iterasi Jumlah Populasi 
2.0 0.9 0.4 50 50 
 
Dalam penelitian ini, beban dimodelkan sebagai beban PQ konstan dengan faktor daya konstan dan 
beban dinaikkan menggunakan program PSO sesuai persamaan (10) dan (11). Setiap penambahan beban 
yang terjadi dalam penelitian ini diasumsikan ditanggung oleh generator slack.  
Lokasi dan pengaturan (setting) kendali SVC ditetapkan sebagai variable keputusan, sementara 
semua bus beban dari sistem uji IEEE 14-bus  dipilih sebagai kandidat lokasi untuk penempatan SVC 
tersebut. Diagram saluran tunggal dari sistem uji IEEE 14-bus (Zimmerman, et al., 2011).  
Berdasarkan data tersebut IEEE 14-bus dicatu oleh 2 generator pada bus 1 dan 2, tiga buah kondenser 
sinkron terletak pada bus 3, 6 dan 8 dengan 20 saluran serta 11 bus beban.  
Dari hasil dimulasi yang dilakukan pada kedua kasus tersebut, diperoleh bahwa lokasi penempatan 
dan setting optimal dari peralatan kendali SVC  pada jaringan IEEE 14-bus untuk mendapatkan Max SL 
dan Min Ploss saluran transmisi ditunjukkan pada Tabel 2.  
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Setting Max SL Min Ploss 
(p.u.) (%) (p.u.) 
Base case - - 100 0.761 
Kasus-1 14 0.98 166.46 0.474 
Kasus-2 4 0.97 183.47 0.482 
 
Dari Tabel 2 dapat diobservasi bahwa pada Kasus-1 (Case-1),  pemasangan SVC pada bus 14 dengan 
setting maksimal 0.98 p.u. menghasilkan kenaikan pembebanan lebih sistem (Max SL) dan reduksi rugi-
rugi daya aktif saluran.(Min Ploss) masing-masing adalah 166.46 % and 0.474 p.u. Kemudian pada Kasus-2 
(Case-2) setelah interkoneksi pembangkit baru ke dalam grid pada salah satu bus beban yang dipilih 
yaitu bus 14 seperti ditunjukkan Gambar 2, maka penempatan dan setting optimal peralatan kendali 
SVC pada bus 4 menghasilkan kenaikan pembebanan sistem mencapai 183.47 %.  Kenaikan pembebanan 
tersebut tersebar secara proporsional hampir ke semua bus beban seperti ditujukkan Gambar 3. Pada 
kondisi ini walaupun terjadi kenaikan pembebanan sistem, Min Ploss  tidak jauh berbeda dengan kasus-1 
yaitu 0.482 p.u.  
 
Gambar 2. Diagram garis tunggal sistem uji IEEE 14-bus unutk Kasus-2 
 
Hal ini menunjukkan bahwa penempatan dan setting optimal SVC pada grid yang telah 
terinterkoneksi pembangkit baru tersebut bukan saja mampu meningkatkan pembebanan sistem tetapi 
juga sekaligus meminimumkan rugi-rugi saluran transmisi dengan semua kendala keamanan dan 
stabilitas sistem masih terjamin pada batas marjin yang diijinkan.    
Gambar 4 menunjukkan profile tegangan pada Kasus-2 yang membuktikan bahwa penempatan 
optimal SVC pada bus 4 menjamin keamanan sistem berada pada batas tegangan yang diijinkan. 
Sedangkan Gambar 5 menunjukkan stabilitas sistem yang direpresentasikan dengan nilai indeks IST 
dan faktor FSS kurang dari satu, pada sistem Kasus-2 dan  performance index evolution PSO  untuk kasus 
tersebut pada sistem uji IEEE 14-bus diberikan pada Gambar 6. 
 
Gambar 3. Kenaikan pembebanan sistem untuk Kasus-1 dan Kasus-2 pada sistem uji IEEE 14-bus. 
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Gambar 4. Profile tegangan untuk Kasus-1 dan Kasus-2 pada sistem uji IEEE 14-bus  
 
Gambar 5. Indeks IST dan faktor FSS  untuk Kasus-2 pada sistem uji IEEE 14-bus 
 
 




Penelitian ini telah berhasil menerapkan salah satu teknik optimasi evolusi canggih yaitu Particle 
Swarm Optimisation (PSO) yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi multi-objective 
yaitu: meningkatkan pembebanan sistem akibat interkoneksi pembangkit baru ke dalam grid dan 
sekaligus mereduksi rugi-rugi daya aktif saluran transmisi. Penyelesaian masalah optimasi yang 
melibatkan persoalan  bi-objective secara simultan tersebut dilakukan dengan penempatan optimal salah 
satu tipe piranti kendali FACTS yaitu SVC pada lokasi terbaik dengan tetap menjamin keamanan dan 
stabilitas sistem yang dinyatakan sebagai indeks IST dan faktor FSS. Dari hasil simulasi yang dilakukan 
pada sistem uji standar IEEE 14-bus menunjukkan bahwa pembebanan sistem dapat ditingkatkan secara 
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efisien mencapai 83,4 % dari kondisi base case, menggunakan teknik PSO dengan indeks unjuk kerja 
yang akurat dan cepat dalam mencapai konvergensinya. 
Disamping itu, algoritma yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya mampu 
memecahkan persoalan optimasi bi-objective, tetapi juga memiliki fitur unggul yang mencakup solusi 
berkualitas tinggi, karakteristik konvergensi yang stabil dan efisiensi perhitungan yang baik. Dengan 
demikian teknik optimasi yang diusulkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk lebih dari dua objekive 
dan diterapkan pada sistem tenaga praktis untuk validasi dan mendukung keunggulan teknik yang 
diusulkan. 
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